
 
В результате проведенных в январе 2024 года проверок 

(мониторингов) объектов Гомельского района выявлены нарушения 

требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе 

обязательных для соблюдения требований технических нормативно-

правовых актов системы противопожарного нормирования  

и стандартизации, а именно: 

Закона Республики Беларусь от 15.06.1993 №2403-XII  

«О пожарной безопасности» (далее – Закона «О пожарной безопасности»); 

общих требований пожарной безопасности  

к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017 (далее – ОТПБ), 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20.08.2019 № 

561 «Об утверждении специфических требований по обеспечению 

пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для 

пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием 

свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения  

с круглосуточным пребыванием людей» (далее – СТ), постановления МЧС 

от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности» (далее – 

Постановление № 82), Постановления Совета Министров  

от 18.05.2020 № 296 «О внештатных пожарных формированиях» (далее – 

Постановления № 296), а именно: 

 

ГУО «Бобовичская средняя школа», по адресу: Гомельский район,  

аг. Бобовичи, ул. Пролетарская, 1: 

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных  

на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 



не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Зябровская базовая школа», по адресу: Гомельский район,  

д. Зябровка, ул. Комсомольская, 20: 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с 

применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Михальковская базовая школа Гомельского района»  

по адресу: Гомельский район, аг. Михальки, ул. Комсомольская, 35а: 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»),  

п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Климовская средняя школа» по адресу: Гомельский район, д. 

Климовка, ул. Школьная, 12: 



не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных на путях эвакуации 

из зданий, п. 48 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Кореневская базовая школа», по адресу: Гомельский район, н.п. 

Кореневка, ул. Молодежная, 6: 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены с 

применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Лопатинская средняя школа», по адресу: Гомельский район,  
д. Лопатино, ул. Школьная, д. 16: 

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных  

на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 



техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Романовичская средняя школа» по адресу: Гомельский район, 

д. Романовичи, ул. Школьная, 23: 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Руднемаримоновская базовая школа Гомельского района»  

по адресу: Гомельский район, д. Р. Маримонова, ул. 40 лет Победы, 23: 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 



не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Терешковичская средняя школа», по адресу: Гомельский район, 
аг. Терешковичи, ул. Центральная, 2: 

не обеспечена работоспособность и исправность средств 

противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не заменен 

элемент питания в автономном пожарном извещателе, п. 3.1 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Терешковичская детская школа искусств Гомельского района» 

(далее – учреждение), расположенный в здании филиала 

«Терешковичский дом культуры» государственного учреждения 

«Центр культуры Гомельского района» по адресу: Гомельский район, 

аг. Терешковичи, ул. Советская, 25: 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ. 

 



ГУО «Терюхская средняя школа» по адресу: Гомельский район,  

д. Терюха, ул. Вологина, 27: 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Чёнковская базовая школа», по адресу: Гомельский район,  

п. Ченки, ул. Октябрьская, 81: 

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных  

на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Кореневский детский сад Гомельского района»,  

по адресу: Гомельский район, н.п. Кореневка, ул. Шоссейная, 11: 



не обеспечена работоспособность и исправность средств 

противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не заменен 

элемент питания в автономном пожарном извещателе, п. 3.1 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ГУО «Маякский детский сад Гомельского района», по адресу: 

Гомельский район, п. Красный Маяк, ул. Прамысловая, 57а: 

не организована подготовка работника по программе ПТМ  

в соответствии с Постановлением №82 (не организована подготовка, по 

программе ПТМ для работника, ответственного за пожарную безопасность 

субъекта хозяйствования), п. 3.1 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 



У «Дуяновский психоневрологический дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», по адресу: Гомельский район,  

д. Дуяновка: 

не организована подготовка работника по программе ПТМ  

в соответствии с Постановлением №82 (не организована подготовка 

Шоропа Ю.В., инженера, по программе ПТМ для работника, 

ответственного за пожарную безопасность субъекта хозяйствования),  

п. 3.1 ОТПБ (Шороп Ю.В. в должности менее месяца); 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не обеспечены самоспасателями тяжелобольные и лица, лишенные 

возможности самостоятельно свободно передвигаться, в количестве 100 

процентов от фактически расположенных коек (кроватей) для указанной 

категории людей, п. 8 СТ. 

 

У «Терюхский психоневрологический дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», по адресу: Гомельский район, Терюхский сельсовет, д. 

Терюха: 
пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не обеспечены самоспасателями тяжелобольные и лица, лишенные 

возможности самостоятельно свободно передвигаться, в количестве 100 

процентов от фактически расположенных коек (кроватей) для указанной 

категории людей, п. 8 СТ. 



не обеспечена работоспособность и исправность средств 

противопожарной защиты и пожаротушения, а именно: не обеспечен 

резервный источник питания системы пожарной автоматики запасом 

емкости, п. 3.1 ОТПБ; 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

У «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Васильевка», 

расположенного по адресу: Гомельский район, Терешковичский 

сельсовет, д. 7, корп. 7 (вблизи поселка Васильевка): 

не организована подготовка работника по программе ПТМ  

в соответствии с Постановлением №82 (не организована подготовка 

Климович Ю.В., инженера по охране труда, по программе ПТМ для 

работника, ответственного за пожарную безопасность субъекта 

хозяйствования), п. 3.1 ОТПБ (Климович Ю.В. назначена ответственной 

03.01.2024 (менее месяца); 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»), п. 44 ОТПБ; 

не обеспечены самоспасателями тяжелобольные и лица, лишенные 

возможности самостоятельно свободно передвигаться, в количестве 100 

процентов от фактически расположенных коек (кроватей) для указанной 

категории людей, п. 8 СТ; 

не обеспечена работоспособность и исправность наружных 

пожарных лестниц (не проведены испытания), п. 3.1 ОТПБ. 

 

ООО «Чабарок-Плюс» по адресу: г. Гомель, Черниговское шоссе,  

д. 9: 

имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не в полном объеме 

соответствуют требованиям Постановления МЧС № 82  



от 21.12.2021 приложения № 2 «Об установлении формы плана эвакуации 

людей при пожаре», п. 45 ОТПБ; 

специальные места для курения не обозначены указателем «Место 

для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ; 

специальные места для курения не обеспечены необходимым типом 

и количеством первичных средств пожаротушения  

в соответствии с нормами, определяемыми Постановлением № 82  

(ОП с массой огнетушащего вещества не менее 8 килограммов),  

п. 53 ОТПБ, п. 17 Инструкции о нормах оснащения ПСП, утвержденной 

Постановлением № 82; 

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности 

(общеобъектовой инструкции) в соответствии  

с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ; 

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных  

на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ; 

количество человек в пожарной дружине не соответствует 

требованиям Постановления № 296, (в зданиях с численностью 

работающих в здании менее 25 человек не распределены обязанности на 

случай возникновения пожара между работниками) п. 25 Постановления 

№ 296; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний»,  

п. 44 ОТПБ; 

не организована в полном объеме подготовка работников  

по программам ПТМ, определяемым МЧС, п. 3.2 ОТПБ; 

не обеспечено наличие 10 % запаса оросителей, насадок  

и пожарных извещателей от числа смонтированных в филиалах,  

п. 8.3.11 ТКП 316-2011 Система технического обслуживания и ремонта 

автоматических установок пожаротушения, систем противодымной 

защиты, пожарной сигнализации систем оповещения о пожаре  

и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ». 



не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного 

водоснабжения (не проведена оценка готовности  

к применению пожарного гидранта в соответствии с Постановлением  

№ 82), п. 3.1 ОТПБ. 

не определены категории по взрывопожарной опасности для каждого 

здания, сооружения, помещения и наружной установки  

в соответствии с критериями, определяемыми Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 10 ОТПБ. 

 

ООО «Славянская Корчма» по адресу: Гомельский район, 

Терешковичский сельсовет, п. Борец: 

не в полном объеме имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре 

соответствует требованиям Постановления МЧС № 82  

от 21.12.2021 приложения № 2 «Об установлении формы плана эвакуации 

людей при пожаре», п. 45 ОТПБ; 

не вывешены на видных местах схематические планы 

индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки  

с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих  

и действиями на случай возникновения пожара в жилых помещениях 

зданий, предназначенных для временного проживания людей, п. 46 ОТПБ; 

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности 

(общеобъектовой инструкции) в соответствии  

с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ; 

не обеспечена в полном объеме возможность свободного открывания 

изнутри без ключа замков на дверях, расположенных  

на путях эвакуации из зданий, п. 48 ОТПБ; 

не обеспечено ежедневное представление (до 22 часов)  

по телефону в Гомельский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

(по телефонам 101 или 112) информации о количестве людей, в том числе 

работников организации, находящихся в текущие сутки  

на объекте в ночное время (с 22 до 6 часов), п. 25 СТ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 



сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ; 

не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в 

гостиницу с правилами пожарной безопасности, п. 13 ОТПБ; 

не проводятся тренировочные занятия по отработке действий 

работников по обеспечению безопасной эвакуации людей из зданий при 

пожаре в соответствии с общеобъектовой инструкцией по пожарной 

безопасности, п. 26 СТ. 

не предусмотрены мероприятия, препятствующие распространению 

низового пожара, п. 5 СТ. 

 

Филиал «Роговская библиотека-клуб» государственного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная сеть Гомельского 

района» по адресу: Гомельский район, д. Роги,  

ул. Комсомольская, 2: 

не обеспечена работоспособность и исправность противопожарного 

водоснабжения (не проведена оценка готовности  

к применению пожарного крана в соответствии с Постановлением  

№ 82), п. 3.1 ОТПБ. 

 

ЧУП по оказанию услуг «Таниевич Диана» по адресу: Гомельский 

район, аг. Бобовичи, ул. Интернациональная, д. 2а: 

не в полном объеме имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре 

соответствует требованиям Постановления МЧС № 82  

от 21.12.2021 приложения № 2 «Об установлении формы плана эвакуации 

людей при пожаре», п. 45 ОТПБ; 

не организована разработка инструкции по пожарной безопасности 

(общеобъектовой инструкции) в соответствии  

с требованиями ОТПБ, п. 3.2 ОТПБ; 

пути эвакуации и эвакуационные выходы в зданиях не обозначены 

указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными 

техническими нормативными правовыми актами (эвакуационные знаки 

безопасности, размещенные на пути эвакуации, не выполнены  

с применением фотолюминесцентных материалов согласно п. 6.1.4 ГОСТ 

12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний», п. 44 ОТПБ; 



специальные места для курения не обозначены указателем «Место 

для курения» в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, п. 11 ОТПБ; 

не организовано наличие стендов с информацией о пожарной 

безопасности и их своевременное обновление, п. 3.2 ОТПБ; 

не обеспечена подготовка работника по программе пожарно-

технического минимума, определяемым Министерством  

по чрезвычайным ситуациям, п. 3.2 ОТПБ. 
 


